
 

DANDERYDS KOMMUN   
  Datum Diarienummer 
 2019-09-12 KS 2016/0158 
  
  

 
  

Bilaga 1   Tekniska statusbesiktningar 
 
Förteckning 

 
Objekt, nr Populärnamn Byggnad, nr 
408 Enebydungens förskola 4003, 4024, 4173, 4172 
413 Rosenvägen förskola 4015, 4016 
422 Brageskolan 4167, 4026, 4027, 4028 
429 Enebybergs 

montessoriförskola 
4056, 4057 

433 Enens förskola 4123 
602 Enebyskolan 4151, 4152, 4153, 4154 
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01. Frd 4004. 02. Frd 4004.

03.1169 städ. 04.1102 kök, matta.

05. Äldre vitvaror i 1102 kök. 06. Nivåskillnad.

ilder\408_Enebydungen



07. Ingen skylt till wc. 08. Sopsortering.

09. Elcentral. 10. Frysskåp+kylskåp.

11. Frånluftsfläkt varmvattenberedning (ej i drift). 12. Kylmaskin.

ilder\408_Enebydungen



13. Nytt dysdon på gammal kanal samt elradiatorer. 14. Paviljong som skall rivas.

15. Skjutventiler+oisolerade ledningar i 
varmvattenberedning

16. Storkökskåpa.

17. Stuprörsanslutning. 18. Till och frånluftsaggregat på yttertak.

ilder\408_Enebydungen



19. Tilluftsdon delvis infällt i undertak. 20. Yttertak med till- och frånluftskanaler.

21. Ej godkända utrymningsplaner.

ilder\408_Enebydungen



• 

• 

• 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 

 
 
 
  



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 

 

   

  



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Sida: 

 



01. Barnvagnsförråd lutar. 02. Frd.

03 .Frd. 04. Frd.

05 .Yttervägg.

413 Rosenvägens Förskola 

06. Sprickbildning rum 1160.



09. Dörr till våtlek. 10.Märken i dörr.

11. Mattor 12. Dörrstopp saknas.

413 Rosenvägens Förskola 

08. Otäta genomföringar.07. Otäta genomföringar.



13. Kök. 14. Ramp utan ledstång.

15. Tvättpelare. 16. Aktivitetsrum nytt dysdon, nya elarmaturer.

17. Apparatskåp kökskyla. 18. DUC i AS1.

413 Rosenvägens Förskola 



19. Elcentral. 20. Elcentral.

21. Expansionskärl. 22. Forcerad vent i kök.

23. Golvvärmefördelare. 24. Kopplingsledningar i vägg.

413 Rosenvägens Förskola 



25. Kopplingsledningar radiator i vägg. 26. Kvitteringsenhet Brandlarm.

27.Kylcentral kök. 28. Köldbärarkrets bergvärme.

29. Luftbehandlingsaggregat. 30. Länk nya och gamla delen.

413 Rosenvägens Förskola 



31. Proppade Kanaler i fläktrum.

413 Rosenvägens Förskola 

32. Branddörr uppställd på kil.

33. Högt sittande trycke.



• 
• 
• 

 



 
   Sida: 

 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 

 

   

  



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Sida: 

 
 

 

 
  



 
   Sida: 

 



01. Gård. 02. Vatten från stuprör.

03. Ytskikt. 04. Mattskarv vid dörr.

05. Mattskarv vid dörr. 06. Hiss.

422 Brageskolan, byggnad 4026



07. Kontrastmarkering saknas. 08. Passage.

09. Låst utrymningsväg. 10. Ej godkända utrymningsplaner.

11. Höjdskilnnad mellan marknivå och utrymningsväg. 12. Platonfläkt Hus.

422 Brageskolan, byggnad 4026



13. Platonventilation bottenplan hus. 14. yttertak.

422 Brageskolan, byggnad 4026
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01. Fasad. 02. Ytskikt.

03. Ytskikt färgsläpp. 04. Yttertak.

05. Yttertak färgsläpp. 06. Mossa på yttertak.

422 Brageskolan, byggnad 4027



07. Fönster utvändigt. 08. Partier utvändigt.

09. Kontrastmarkering saknas. 10. Slitage matta.

11. Misstänkt asbest. 12. Ej godkända utrymningsplaner.

422 Brageskolan, byggnad 4027



13. Dörrar svåröppnade samt högt sittande vred. 14. Ej godkänt beslag för utrymning.

15. Garderob blockerar dörr som ska användas för utrymning 16. Otäta genomföringar.

17. Otäta genomföringar. 18. Vägledande markering saknas ovan fönster för utrymning.

422 Brageskolan, byggnad 4027



19. Ytterdörr slår i radiatorentre. 20. Radiator fläktrum, termostatdel saknas.

21. Centralsuganläggning. 22. Del av apparatskåp LB01.

23. Del av bergvärmecentral. 24. Konvektor i trapphus.

422 Brageskolan, byggnad 4027



25. Avgasare. 26. Kraftig nedsmutsning under LB01.

27. Shuntgrupp LB01. 28. Köldbärarväxlare.

422 Brageskolan, byggnad 4027
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01. Skador fasad. 02. Skador fasad.

03. Ytskikt. 04. Montage ej klart.

05. Panel ovan fönster endast grundmålat. 06. Hiss.

422 Brageskolan, byggnad 4028 



07. Ny RWC. 08. Ny RWC.

09. Misstänkt asbest. 10. WC hus.

11. Dusch hus. 12. Genomföringar golv.

422 Brageskolan, byggnad 4028 



13. Radiatorer omklädning. 14. Konvektor i trapphus.

422 Brageskolan, byggnad 4028 

16. Luftintag.15. Hus 4028.
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01. Utvändigt. 02. Fuktrelaterade skador på karm,foder.

03. ytskikt. 04. Avvikande utformning av vägledande markeringar.

05. Hiss. 06. RWC.

422 Brageskolan, byggnad 4167 



07. Entré. 08. Dörr i brandcellsgräns är ej tät.

09. Diskmaskin kök. 10. Golvbrunnar kök.

11. Spiskåpa kök. 12. Spärrbrunn kök.

422 Brageskolan, byggnad 4167 



13. Genomföring i golv WC-rum. 14. Apparatskåp.

15. Apparatskåp kyla. 16. DUC.

17. Elarmatur. 18. Elcentral.

422 Brageskolan, byggnad 4167 



19. Frekvensomformare. 20. Kylkompressorer.

21. Luftbehandlingsaggregat. 22. Yttertak.j

23. Yttertak.

422 Brageskolan, byggnad 4167 



• 

• 

• 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 

 

   

  



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 



 
   Sida: 

 

 



 
   Sida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Sida: 

 

 



01. Lutande mark mot byggnad. 02. Fasad.

03. Ytskikt. 04. Golv i wc.

05. Möte matta,sockel. 06. Kök.

429 Enebybergs Montessoriförskola



07. Hängränna, stuprör. 08. Fönster.

09. Uttorkning av garage. 10. inga tätlister.

11. Avsaknad av radiator under fönster. 12. Deplacerade golvdon.

429 Enebybergs Montessoriförskola



13. Diskbänksinredning. OBS radiator bakom ursparing. 14. Duschplats med golv- och vägg-genomföringar.

15. Ej fackmässigt rörmokeri. 16. Elradiator + radiator.

17. Elradiator. 18. Gruppcentraler.

429 Enebybergs Montessoriförskola



19. Intyg OVK. 20. Kök med synlig kanal.

21. Ombyggt WC med ledningar till ny tvättplats. 22. Ombyggt WC.

23. Täcklock mm saknas el. 24. Uteluftsdon genom yttervägg.

429 Enebybergs Montessoriförskola



25. Dörr mellan 1106 och 1102 är ej anpassad för
utrymning

26. Efterlysande vägledande markeringar inom hela
byggnaden

27. Träytskikt på tak inom Hemrum 1106.

429 Enebybergs Montessoriförskola

28. Garage
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01. Område för vattensamling. 02. Område för vattensamling.

03. ytskikt. 04. Tvättmaskin, Torktumlare.

05. Nödbeslysning av vägledande markering bör kontrolleras. 
Dörr saknar möjlighet för återinträde.

06. Utrymningsplan visar bland annat fel placering av 
släckutrustning. 

433 Enens förskola



07. Vägledande makrering syns ej då dörren stängs vid 
brand.

08. Blandare i tvättstuga.

09. Elinstallation + ventilation i omklädnad. 10. Elinstallation i omklädnad.

11. Golvbrunn vid tvättränna, tappställe saknas. 12. Lekrum.

433 Enens förskola



13. Lekrum. 14. Luftbehandlingsaggregat.

15. Proppad tappvatteninstallation legionellarisk. 16. Rörgenomföring i golv i WC.

17. Tvättmaskinanslutning efter vattenlås. 18. Ventinstallationer i korridor.

433 Enens förskola
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01. Sättningsskador entré. 02. Sättningsskador entré.

03. Skador på putsad sockel. 04. Diverse putsskador.

05. Färgsläpp dörr. 06. Målning vägg.

602_Enebyskolan by 4151 samt 4154



07. Fuktskada, bra nivåskillnad.    08. Sockel, mattkant.

09. Takfönster vind byggnad 4151. 10. Taknock.

11. Ny huv med brygga. 12. Inga tätlister i fönster. Grupprum 2106.

602_Enebyskolan by 4151 samt 4154



13. Fönster. KPR 3106. 14. Stollift.

15. Entré. 16. Nivåskillnad till musiksal.

17. Tvättstuga. 18. Kök.

602_Enebyskolan by 4151 samt 4154



19. Dusch 1132, kan innehålla asbest. 20.Trästaket baksida byggnad 4151.

21.Färgsläpp. 22. Dörrar i brandcellsgräns uppställda på kil.

23. Efterlysande vägledande markeringar. 24. Ej möjlighet för räddningstjänst att öppna fönster 
för brandgasventialation.

602_Enebyskolan by 4151 samt 4154



25. Fönster för brandgasventilation är ej åtkomliga för 
räddningstjänst.

26. Generellt träytskikt.

27. Otäta genomföringar. 28. Otäta genomföringar.

29. Träytsikt tak gymnastikhall. 30. Undermåliga untrymningsplaner.

602_Enebyskolan by 4151 samt 4154



31. Vägledande markering för fönster utrymning saknas. 32. Fasad byggnad 4154.

33. Frd byggnad 4154. 34. Uteluftsdon.

35. Saknad känselkropp på radiatorventil. 36. Spillvatteninstallation i källare.

602_Enebyskolan by 4151 samt 4154



37. Värme och vattenledningar i källare.
Brandtätningar saknas.

38. Golvbrunn i  undercentral.

39. Bergvärmepump. 40. Bristfällig isolering  på rörledningar i källare.

41. Bristfällig isolering  köldbärare. 42. Brandstrypare saknas.

602_Enebyskolan by 4151 samt 4154



43. Brandtätning och brandstrypare  saknas. Överluft
genom brandcell.

44. Omklädningsrum.

45. Uteluftsdon ej avtätat mot yttervägg. 46. Torkskåp saknar dragavbrott.

47. Elcentral. 48. Spillvattenledning i elcentral, risk för vattenläckage.

602_Enebyskolan by 4151 samt 4154
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01. Frd 4153. 02. Staket mot Björkvägen.

03. röta på panel,foder. 04. Ytskikt.

05. Borrhål i kakel. 06. Kök.

602_Enebyskolan by 4152 samt 4153



07. Inga kontrastmarkeringar. 08. Endast efterlysande vägledande markeringar.

09. Inomhusdel uteluftsvärmepump.

602_Enebyskolan by 4152 samt 4153
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