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Beslut om föreläggande om att vidta åtgärder 
 
Verksamhetsutövare Tekniska nämnden, Danderyds kommun 
Organisations-/personnummer 16212000-0126 
Anläggning Allmänna dricksvattennätet 
Verksamhetens adress/plats BANÉRVÄGEN 6 
Fastighetsbeteckning DJURSHOLMS SLOTT 3 

 

Beslut 
Detta beslut ersätter det tidigare 2020-157, daterat 2020-05-05 på grund av 
felformulering.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun beslutar att förelägga 
Tekniska nämnden, med organisationsnummer 16212000-0126, att 
inkomma med en åtgärdsplan avseende drickvattenproblemet på 
Tranholmen, som minst omfattar:  

1. Kortsiktiga och långsiktiga åtgärder 

2. Tidsplan för dessa åtgärder 

Punkterna ska vara åtgärdade snarast, dock senast den 26 maj 2020.  

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden genomförde ett tillsynsbesök på 
dricksvattenanläggningen Samfälligheten Tranholmen den 22 oktober 2019. 
I samband med tillsynsbokningen framkom det att flera boenden på ön hade 
problem med missfärgat vatten och partiklar i vattnet. Samfälligheten hade 
tagit ett prov som visade på förhöjda värden järn och mangan. Vid 
tillsynsbesöket tog miljö-och hälsoskyddsnämnden vattenprover hos en 
boende, förskolan och restaurang på ön. Dessa var tjänliga.   
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Tekniska kontoret har tagit flera prover i samband med klagomålet. 13 
november 2019 visade prover tagna vid mätarbrunnen på förhöjda värden på 
järn och mangan.  

Enligt uppgift från Samfälligheten Tranholmen är sjöledningen samt 
ledningarna på ön av PE-rör (polyetenrör). Enligt uppgift från Tekniska 
kontoret är ledningarna på fastlanden till stora delar av gjutjärn från 40-talet 
och 60-talen. Det finns dock vissa sträckor som är nyare. Problemet med 
missfärgat vatten kan kopplas till ett ovanligt stort uttag av vatten som t.ex. 
under våren när sandbilar tog vatten från brandposter vilket skapar turbulens 
i rören som drar med sig avlagringar.  

Miljö-och hälsoskyddsnämnden har haft löpande dialog med VA-
avdelningen på Tekniska kontoret och de åtgärderna som föreslogs var att 
Tranholmen skulle spola sina ledningar.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömde att spolning är kortsiktig lösning 
och efterfrågat långsiktig lösning vid samtal med Tekniska kontoret.  

Miljö- och stadsbyggnadskontor har även varit i kontakt med VA-planeraren 
och frågat hur planen för rörbyte ser ut. Området kring Långängstrand är i 
dagsläget inte ett prioriterat område.  

Den 22 april 2020 inkom återigen klagomål från Samfälligheten 
Tranholmen på missfärgat vatten samt partiklar i vattnet.  

Den 29 april 2020 hölls ett möte mellan Tekniska kontoret och miljö-och 
stadsbyggnadskontoret. David Johannesson, VA-Avfallschef, Tekniska 
kontoret redogjorde muntligen för flera åtgärder som redan vidtagits samt 
kommer att vidtas under året. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill ha in 
åtgärderna och tidsplanen skriftligen.  

Kommunicering  
Kommunicering av beslutet gjordes muntligen i samband med möte med 
David Johannesson den 29 april 2020. 

Lagrum 
Av artikel 138 i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/625 
framgår det att om den behöriga myndigheten konstaterar bristande 
efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, ska den vidta lämpliga åtgärder för 
att säkerställa att den berörda aktören åtgärdar den bristande efterlevnaden 
och förebygger ytterligare upprepningar. När de behöriga myndigheterna 
beslutar vilka åtgärder som ska vidtas ska de ta hänsyn till den bristande 
efterlevnadens art och till den utsträckning i vilken aktören tidigare har 
efterlevt bestämmelserna. 

22 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 
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eller vad som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet meddela 
förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och 
beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som 
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-
bestämmelserna skall följas. 

 I 33 § livsmedelslagen ges myndigheten rätt att bestämma att dess beslut 
ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas. 

6, 7, 15, 16 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om 
dricksvatten 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att föreläggandet behövs då 
verksamheten inte uppfyller lagkraven för en säker livsmedelshantering. 
Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt och 
rent om det uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2, avsnitt A och B. 
(LIVSFS 2017:2). Värden på mangan och järn har alltså överstigits några 
gånger.  
 

Klagomål på grumligt, brunt dricksvatten började i september 2019. 
Klagomål inkom även i december 2019 och återigen under april 2020. 
Dricksvattenkvalitet har varit bristfällig vid flera tillfällen. Mot bakgrund av 
detta bedömer miljö-och hälsoskyddsnämnden att beslutet är motiverat och 
att beslutet ska gälla omedelbart även om beslutet överklagas.  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens roll är att kontrollera att er verksamhet 
följer livsmedelslagstiftningen och dricksvattenföreskrifterna. Enligt 
livsmedelslagstiftningen ansvarar ni för att de livsmedel som ni säljer, 
distribuerar eller ger bort är säkra. 

Om miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att verksamhetsutövaren 
inte lever upp till lagkraven, ska de vidta åtgärder för att se till att 
verksamhetsutövaren gör det.    

En kontrollmyndighet får meddela de krav och förbud som behövs för att 
verksamhetsutövaren ska kunna följa de lagar, föreskrifter och förordningar 
som finns. 

Hur man överklagar 
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län, se bifogad 
information ”Överklagningshänvisning”. 
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För miljö- och hälsoskyddsnämnden  
 
Lena Hellson  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

 

Bilagor 
Överklagningshänvisning 



Överklagningshänvisning 
Om du vill överklaga beslutet ska du göra detta till Länsstyrelsen i Stockholms 
län. Adressera överklagandet till Länsstyrelsen men skicka/lämna det till: 
 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 
Box 74 
182 11 Danderyd 
 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret måste ha ditt skriftliga överklagande senast tre 
veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande inte 
prövas. 
 
Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer. Ange 
också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Skicka 
med de handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.  
 
Skriv under överklagandet med namn och namnförtydligande. Ange också 
personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ett ombud ska 
denne underteckna överklagandet. Du måste då skicka med en fullmakt för 
ombudet. 


